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岡東浄化センター一般平面図

生物反応槽

最初沈殿池

最終沈殿池

脱臭機室

水処理電気棟

電気室

管理棟

送風機棟

電気棟

スクリーン棟

第2ポンプ棟

第１ポンプ棟

機械濃縮棟

汚泥処理棟

汚泥貯留池

政田サッカー場

岡東浄化センター平面図

岡東ポンプ場

多目的広場

雑用水棟

岡東浄化センターNo.3ルーツブロワ修理

該当施工ヵ所

(送風機室)



岡東浄化センターNo.3ルーツブロワ修理

送風機室内ルーツブロワ位置図

　　No.3
ルーツブロワ
　分解整備

　　No.3
ルーツブロワ
　分解整備



岡東浄化センターNo.3ルーツブロワ修理
ルーツブロワ仕様

交換部品については数量総括表を参考にすること

No.1ルーツブロワ
　製造番号：2828
　製造年月：H7年3月

No.2ルーツブロワ
　製造番号：2571
　製造年月：H13年2月

No.3ルーツブロワ
　製造番号：2570
　製造年月：H13年2月



岡東浄化センターNo.3ルーツブロワ修理

：No.3ルーツブロワ交換部品

図は代表例であり、外形・ボルト数は現物と一致しません。

既設参考図

モータ内部
　ベアリング取替
　駆動側　　:NU218　 1個
　反駆動側　:6314ZZ　1個

モータプーリ
　直径180㎜に変更している


