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　今回点検場所

主　　任 係　　員 担　　当

図
名

縮
尺

No.

葉ﾉ内
　　年　　月　　日

名
称

所　　長 所長補佐 係　　長 主　　査

下水道局　岡東浄化センター

一般平面図 1/600 1

10

平井排水センターほか無停電電源装置点検業務委託平井排水センター無停電電源装置点検業務委託

平井排水センターほか無停電電源装置点検業務委託 

（平井排水センター　1/5）　

平井排水センター平面図

無停電電源装置

1/34



平井排水センターほか無停電電源装置点検業務委託 
（平井排水センター　2/5）　

2/34



平井排水センターほか無停電電源装置点検業務委託
（平井排水センター　3/5）　

3/34



平井排水センターほか無停電電源装置点検業務委託
（平井排水センター　4/5）　

4/34



平井排水センターほか無停電電源装置点検業務委託

（平井排水センター　5/5）　 5/34



直流電源装置

平井排水センターほか無停電電源装置点検業務委託
（金岡ポンプ場　1/4）　

6/34



平井排水センターほか無停電電源装置点検業務委託
（金岡ポンプ場　2/4）　

7/34


