
： 旭西排水センターほか監視制御装置保守点検整備業務委託

： 岡山市北区七日市西町６番１０号ほか

： 契約締結の日 から 令和 9 年 3 月  31 日まで

第１章 総　　則

第１節　一般事項

（目　　的）

　第１条 　 本仕様書は、上記業務委託の基本的内容について定める。受託者は現場説明書、

 仕様書及び図面等(以下「設計図書」という。) に基づいて本市関係職員(以下「監督

員」という。) の指示に従って誠実に履行すること。

　なお、本業務は設計図書及び業務に関係ある法令・条例等に準拠し、定められた

期間内に優秀な技術で履行すること。

（提出書類）

　第２条 　 受託者は、本業務について次の関係書類を提出すること。

1.  課税事業者届 １部

2.  委託業務着手届 １部

3.  工程表 １部

4.  業務主任技術者届 １部

5.  業務責任者届 １部

6.  下請負通知書 １部

7.  現場写真 （Ａ４カラー・工程表） １部

8.  委託報告書 ２部

9.  委託業務完了通知書 １部

10.  その他監督員の指示する書類 １部

（業務責任者）

　第３条 　業務責任者は、監督員の監督を受け、契約の履行に関し、その運営、取締り等を

行うほか、契約に基づく乙の一切の権限(委託料額の変更、委託期間の変更、委託

料の請求及び受領、契約の解除に係るもの等を除く。)を行使することができる。

（条件変更等）

　第４条 　設計図書に明示のない場合又は疑いを生じた場合等は、直ちに監督員に通知し

なければならない。

（官公署その他への手続き）

　第５条   この業務履行に必要な届出、手続等は、あらかじめ監督員に関係書類を提出し、

その承諾を得た後、受託者がこれを代行する。

　これらに要する費用は、特別に本市が指示・指定したもの以外はすべて受託者の

負担とする。

業 務 名

履 行 場 所

履 行 期 間

委　託　仕　様　書
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（災害防止等）

　第６条 　本業務の履行に当たっては、作業に従事する者の安全災害防止対策等に万全を

期するほか、労働基準法、労働安全衛生法等の作業保安法令に違反することのな

いよう、特に留意して行うこと。なお、履行中第三者に危害等を与えた場合は、受託

者の責務において誠意をもって解決すること。

　また、業務履行にあたり、監督員と事前に打ち合わせ等を行い、機場の運転管理

に支障がでないよう努めること。

（臨機の処理）

　第７条 　災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

とった措置の内容は遅滞なく監督員に報告すること。また、本業務履行中において

対象の機器等に異常が発見された場合、軽微な異常は調整・修理を行うこと。

（業務用電力等）

　第８条 　業務履行に必要な電力・用水は、原則として本市が支給するが、使用に際しては、

あらかじめ本市の承諾を受けること。

（有資格者等）

　第９条 　受託者は本業務進捗に関し、法令等の定めるところにより有資格者の常駐等が必

要な場合は、受託者の責任義務にて措置し、現場の安全就労と円滑な進捗に努め

ること。

　なお、有資格者等を選任する場合は、作業前に有資格者を証する書類の写しを

提出し監督員の承認をえること。

（弁済復旧）

　第10条 　本業務の履行に際し、建造物、機器等を損傷しないように十分注意すること。

万一損傷した場合は、監督員の指示に従い同等以上の資材をもって速やかに原状

復旧を図ること。なお、復旧に要する費用はすべて受託者の負担とする。

（整理整頓）

　第11条 　受託者は、本業務の履行期間中および業務完了に際して、監督員の指示に従い

履行場所全般の整理・整頓・後片づけおよび清掃等を行うこと。

（別契約の関連作業）

　第12条 　別契約の関連作業 [工事、修繕、委託等] については、当該関係者と協力し、履

行場所の運転管理をも含め、全体の円滑な進捗を図ること。

（使用工具等）

　第13条 　本業務の履行に使用する工具及び機器類は、受託者の責任において準備すると

ともに、使用前には十分に点検整備を実施すること。

　ただし、専用工具等を必要とする箇所について、本市の保有する工具が必要な場

合は貸し出すものとする。受託者は、専用工具等の貸し出しを受けたときは、遅滞

なく借用書を提出し、貸与品の取扱いには十分注意しなければならない。
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（使用材料）

　第14条 　本業務に使用する材料等は高信頼性、耐久性、安全性を具備した高品質のもので

あり、材料検討等により最適なものを選定し、既設品と同等もしくは同等以上の性

能を有する新品とする。同種の製品・部品等は、完全な互換性を有するものでなけ

ればならない。また、ＪＩＳ等、各種法規・規格に制定されているものについては、

これに適合しなければならない。

　設計図書に表示されていない軽微な部品について交換が必要と考慮されるものに

ついては、受託者で交換すること。

　受託者は、貸与品及び支給材料の引渡しを受けたときは、遅延なく受領書又は借

用書を提出し、貸与品及び支給材料の取扱いには十分注意しなければならない。

（発生材の処置）

　第15条 　１．発生材のうち、引渡しを要するものは、清掃を行い指示された場所に整理の

　　うえ、調書を添えて監督員に引渡すこと。

　２．発生材のうち、再生資源利用を図ると指定されたものは、構内において分別

　　を行い、所定の再生資源化利用施設等に搬入を行った後、調書を監督員に提

　　出すること。

　３．１及び２以外の引渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、再生資源の

　　利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適

　　性処理推進要綱その他関係法令等に従い、適正に処理し監督員に報告するこ

　　と。

（検査）

　第16条 　本業務の履行期間中、あらかじめ監督員の指示した工程に達した時は、監督員の

検査を受け、承諾を得た後に次の工程に移行すること。

　また、本業務完了後、受託者は、本市監督員の指示するとおり検査を受け合格し

なければならない。受託者は、検査員の検査に合格しない場合、遅滞なく補修し、

または改造をして再検査を受けなければならない。
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第２章 特記事項

第１節　概　　要

（委託概要）

　第１条 　本業務は、汚水・雨水処理の重要機器類を適正に運転するため監視制御装置の点検整備

を行い状況把握等を的確に行うもので、併せて監視制御装置等の内部構成部品類の消耗部

品を取替することで、各施設の機能確保を図るものである。

（点検場所）

　第２条 　本業務の保守点検整備場所は下記のとおりとする。

施設名・住所

旭西排水センター 岡山市北区七日市西町６番１０号

天瀬ポンプ場 岡山市北区京橋南町１番１０号

巌井ポンプ場 岡山市北区富町二丁目６番３０号

万成ポンプ場 岡山市北区谷万成二丁目１２番７号

笹ヶ瀬ポンプ場 岡山市北区野殿西町１番地３号

平田ポンプ場 岡山市南区米倉１５１番地２号

岡南ポンプ場 岡山市南区築港元町８番８号

浦安ポンプ場 岡山市南区築港栄町１０番地１５号

野殿ポンプ場 岡山市北区野殿西町４２８番地６号

北長瀬ポンプ場 岡山市北区北長瀬２１０５番地

（対象機器）

　第３条 　本業務の点検対象機器は下記のとおりとする。

１　旭西排水センター

(1) 型式・品名 ： ＶＳ６０００ 中央監視端末

稼働年 ： ２０１７年１０月

製造会社 ： ㈱明電舎

(2) 型式・品名 ： ＶＳ６０００ 中央監視端末(ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ)ﾏｽﾀｰ

〃 ： ＶＳ６０００ 中央監視端末(ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ)ｻﾌﾞ

稼働年 ： ２０２０年

製造会社 ： ㈱明電舎

(3) 型式・品名 ： ＡＤＣ６０００ シーケンサ装置

連絡管渠調整ゲートコントローラ、各現場リモートI/O親局

稼働年 ： ２０１７年１０月

製造会社 ： ㈱明電舎

型式・品名 ： ＲＣ５００ シーケンサ装置

雨水滞水池１・２、高速雨水処理

稼働年 ： 平成２０年

製造会社 ： ㈱明電舎

型式・品名 ： ＡＤＣ６００ シーケンサ装置

雨水滞水池３、消毒施設、簡易処理、滅菌設備、脱臭設備

稼働年 ： ２０１７年４月

製造会社 ： ㈱明電舎
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２　天瀬ポンプ場

(1) 型式・品名 ： ＶＳ６０００ 中央監視端末(旭西)

稼働年 ： ２０１７年

型式・品名 ： ＶＳ３０００ 中央監視端末(天瀬)

稼働年 ： ２０１６年

(2) 型式・品名 ： ＡＤＣ６０００ 情報処理伝送装置（親局）

稼働年 ： ２０１７年

型式・品名 ： ＡＤＣ６０００ 情報処理伝送装置（子局）

稼働年 ： ２０１６年

製造会社 ： ㈱明電舎

NTT専用線2回線

親局 子局

（旭西排水センター） （天瀬ポンプ場）

３　巌井ポンプ場

(1) 型式・品名 ： ＶＳ６０００ 中央監視端末(旭西)

  〃 ： ＶＳ３０００ 中央監視端末（巌井）

(2)   〃 ： ＡＤＣ６０００ 情報処理伝送装置（親局　万成・平田と共用）

  〃 ： ＡＤＣ６０００ 情報処理伝送装置（子局）

(3)   〃 ： ＡＤＣ６０００ シーケンサ装置

製造年月日 ： ２０１８年

製造会社 ： ㈱明電舎

NTT専用線2回線

親局 子局

（旭西排水センター） （巌井ポンプ場）

４　笹ヶ瀬ポンプ場

(1) 型式・品名 ： ＶＳ６０００ 中央監視端末(旭西)

  〃 ： ＶＳ３０００ 中央監視端末（笹ヶ瀬）

(2)   〃 ： ＡＤＣ６０００ 情報処理伝送装置（親局　北長瀬・天瀬と共用）

  〃 ： ＡＤＣ６０００ 情報処理伝送装置（子局）

(3)   〃 ： ＡＤＣ６０００ シーケンサ装置

稼働年 ： ２０１７年

製造会社 ： ㈱明電舎

NTT専用線2回線

親局 子局

（旭西排水センター） （笹ヶ瀬ポンプ場）

５　浦安ポンプ場

(1) 型式・品名 ： ＶＳ２０００ 中央監視端末

（旭西：当新田ポンプ場・田中ポンプ場・北長瀬ポンプ場と共用）

(2)   〃 ：  ＡＤＣ６０００ 情報処理伝送装置（中央）2023年更新なので除外

  〃 ： 情報処理伝送装置盤（現場）はシーケンサ装置に含む

(3)   〃 ： ＡＤＣ５０００ シーケンサ装置
製造年月日 ： ２００３年
製造会社 ： ㈱明電舎

NTT専用線
中央 現場

（旭西排水センター） （浦安ポンプ場）
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６　北長瀬ポンプ場 ：
(1) 型式・品名 ： ＶＳ６０００ 中央監視端末

（旭西：浦安ポンプ場と共用・当新田ポンプ場・田中ポンプ場）
(2)   〃 ：  ＡＤＣ６０００ 情報処理伝送装置（中央）2023年更新なので除外

  〃 ： ＲＣ５００ 情報処理伝送装置（現場）
製造年月日 ： ２０１２年
製造会社 ： ㈱明電舎

NTT専用線
中央 現場

（旭西排水センター） （北長瀬ポンプ場）

７　本業務の内部構成部品類の取替消耗部品の対象は下記のとおりとする。

1) 中央監視端末
 ■VS6000CPUエアフィルター SD32C43985-25 11 枚

中央(旭西)LCD11,12,13(天瀬)LCD21,22(巌井)LCD1,2(笹ヶ瀬)CPC031

現場(天瀬)LCD1,2(巌井)LCD1,2(笹ヶ瀬)LCD

 ■VS3000CPUエアフィルター SU32A41047-4 9 枚

中央(巌井)CPC011,012(万成)CPC021(平田)CPC041(ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｰ)DSVS-01,02

現場(岡南)VS3000

 ■VS3000CPUエアフィルター SU32A41047-1 9 枚

中央(巌井)CPC011,012(万成)CPC021(平田)CPC041(ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｰ)DSVS-01,02

現場(岡南)VS3000

 ■VS2000CPUエアフィルター LA02112-A 1 枚

現場(浦安)VS2000

 ■VS6000液晶モニタ EV2460 4 台

中央(旭西)LCD11,12,13

現場(巌井)LCD1,2

 ■VS3000液晶モニタ EV2130 4 台

中央(ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｰ)DSVS-01,02

(巌井)LCD1,2(笹ヶ瀬)LCD

 ■VS3000液晶モニタ S2133-HGY 4 台

現場(天瀬)LCD1,2

 ■VS6000ハードディスク UR033/014A相当 14 台

 中央(旭西)LCD11,12,13(天瀬)LCD21,22(笹ヶ瀬)CPC031

現場(笹ヶ瀬)LCD

2) シーケンサ等
 ■ADC6000電源装置

旭西(1）(2）、巌井(1/1)、万成(1/1)、平田(1/1)ME-PSR-2402 6 台

 ■ADC6000電源装置

旭西(1）、野殿(1/1) V5-PS01 3 台

 ■ADC6000電源装置

旭西(2）、野殿(1/1) V1-PS01 6 台

 ■ADC6000電源装置

旭西(2）、岡南(1/1)、北長瀬(1/1) P4-PS02B 4 台

 ■ADC6000メモリーバッテリー

天瀬(1/1) SU38A40157=1 2 個

 ■ADC6000メモリーバッテリー

旭西(2） SU38A41285=1 1 個

上記の各装置はいずれも㈱明電舎製
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（業務内容）

　第４条 　本業務の業務内容及び項目は下記のとおりとする。オンコール対応を含むこととする。

錦ポンプ場など、光ケーブルの老朽化のおそれがある箇所については、カード点検に伴う

コネクタ部での折損等に即対処できる体制をとること。また、本年度保守点検整備対象外

の機器に不具合が認められた場合は遅滞なく内容を監督員に報告するとともに臨機の措置

をとらなければならない。

１　旭西排水センター

（点検項目） 別紙点検項目表による。

中央監視端末(精密点検１回)ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞを含む

シーケンサ装置

・ADC6000(連絡管渠調整ゲートコントローラ、各現場リモートI/O親局)

・RC500、ADC600(合流改善シーケンサ)

２　天瀬ポンプ場

（点検項目） 別紙点検項目表による。

情報処理伝送装置（親局・子局）

中央監視端末

・旭西側：（精密点検１回）

・天瀬側：（精密点検１回）

３　巌井ポンプ場

（点検項目） 別紙点検項目表による。

情報処理伝送装置（親局・子局）

中央監視端末

・旭西側：（精密点検１回）

・巌井側：（精密点検１回）

シーケンサ装置

４　笹ヶ瀬ポンプ場

（点検項目） 別紙点検項目表による。

情報処理伝送装置（親局・子局）

中央監視端末

・旭西側　：（精密点検１回）

・笹ヶ瀬側：（精密点検１回）

シーケンサ装置

５　浦安ポンプ場

（点検項目） 別紙点検項目表による。

情報処理伝送装置（親局・子局はｼｰｹﾝｻ装置に含）

中央監視端末

・旭西側：（精密点検１回）

・浦安側：（精密点検１回）

６　北長瀬ポンプ場

（点検項目） 別紙点検項目表による。

情報処理伝送装置（ITV・制御装置盤）

中央監視端末

・旭西側：（精密点検１回）

 7　取替消耗部品

1) 中央監視端末消耗品取替工 １式

2) シーケンサ等消耗品取替工 １式

　本業務において、各工種の取替部品類は別紙「消耗品取替一覧表｣のとおりとし、

製造者の指定品・推奨品とする。ただし、仕様書・図面等はあくまでも参考値とし、現

地調査を十分行い取替等整備に当ること。
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