
別紙１ おまちアクアガーデン水質検査結果一覧表

　     分析項目

採水日

4月6日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.832 0.004未満 9.3 0.3未満 0 陰性 0 0.097 マンガンについて不適合

4月20日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.8 0.819 0.004未満 9.3 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

5月10日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.804 0.004未満 9.3 0.3未満 0 陰性 0.098 マンガンについて不適合

5月19日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.821 0.004未満 9.3 0.3未満 6 陰性 測定項目について適合

6月1日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.812 0.004未満 9.3 0.3未満 0 陰性 0 0.097 マンガンについて不適合

6月15日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.790 0.004未満 9.3 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

7月7日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.798 0.004未満 9.2 0.3未満 0 陰性 0.088 マンガンについて不適合

7月21日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.786 0.004未満 9.1 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

8月4日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.793 0.004未満 9.3 0.3未満 0 陰性 0 0.092 マンガンについて不適合

8月17日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.785 0.004未満 9.1 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

9月5日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.793 0.004未満 8.7 0.3未満 0 陰性 0.085 マンガンについて不適合

9月14日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 0.798 0.004未満 9.0 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

10月6日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 0.830 0.004未満 9.1 0.3未満 11 陰性 0 0.093 マンガンについて不適合

10月20日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.7 0.900 0.004未満 9.2 0.3未満 7 陰性 測定項目について適合

11月2日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.8 0.941 0.004未満 9.2 0.3未満 0 陰性 0.097 マンガンについて不適合

11月16日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.7 0.939 0.004未満 9.3 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

12月8日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.8 0.966 0.004未満 9.4 0.3未満 0 陰性 0 0.10 マンガンについて不適合

12月20日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.8 0.993 0.004未満 9.3 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

1月11日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.5 1.05 0.004未満 9.6 0.3未満 0 陰性 0.088 マンガンについて不適合

1月26日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.6 1.06 0.004未満 9.5 0.4 0 陰性 測定項目について適合

2月2日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.8 0.998 0.004未満 9.6 0.3未満 0 陰性 0 0.091 マンガンについて不適合

2月15日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.7 1.00 0.004未満 9.7 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

3月2日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.7 0.974 0.004未満 9.6 0.3未満 0 陰性 0.095 マンガンについて不適合

3月16日 異常なし 異常なし 0.5未満 0.1未満 6.7 0.937 0.004未満 9.5 0.3未満 0 陰性 測定項目について適合

平均値 6.6 0.884 0.004未満 9.3 0.3未満 0.093
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