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旧内山下小学校校舎及び体育館の耐震診断結果（Is 値）について 

 

 

施設名（建築年） 構造 耐震診断方法 
耐震判定指標値

（Is値） 
診断結果 
（Is値） 

①校 舎（昭和 8年） ＲＣ 一次診断 0.8 以上 0.38 

② 〃 （昭和 9年） ＲＣ 一次診断 0.8 以上 0.50 

③ 〃 （昭和 12年） ＲＣ 一次診断 0.8 以上 0.42 

④屋内体操場（昭和 55年） Ｓ＋ＲＣ 二次診断 0.6 以上 0.21 

 

 

 

 
 

（平成 26 年 2 月 19 日岡山市議会総務委員会資料から抜粋） 

 

①昭和８年築 ②昭和９年築 

③昭和１２年築 

旧内山下小学校校舎平面図 


